
Powiatowa Stacja Sa n ita rno- Epidem iol og iczn a w Przasnysz u
vw{w.gov.pl,rweb/psse przasnysz

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SA.NITARNY W PRZASNYSZU

. tel.. 2975225 04 . sekretariat,psse.przasnysz@sanepid.gov.pl . ul. Co+ymiiska 13, 06-300 Przasnysz

Przasnr sz, dnia 27.07.2023 r.
HKN.9027.103.2023 KO

Zesp6l Szk6l Powiatowych im. Henryka Sucharskiego
Ul. Mazowiecka 25

06-300 Przasnysz
Operator: Zesp6l Szk6l Powiatowych - Kompleks basen6w odkrytych

ul. Mazowiecka 25
06-300 Przasnysz

OCENA JAKOSCI WODY OB HKN/20I2023

Na podstawie:

D art. 4 ust. l, art. 12. ust. la pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),

) $ 2 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiada6 woda na plywalniach (tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1230),

Paristwouy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

stwierdza, ie rvoda z niecki basenu plyrvackiego, rekreacyjnego oraz dla dzieci

Zespolu Szk6l Powiatouych - Kompleks basen6w odkrytych, ul, Mazowiecka 25,06-300
Przasnysz

UZASADNIENIE

W oparciu o przedstawione sprawozdanie z badai Nr L|0/0512023122681FM
z dnia 17.07.2023 r. ( data pobrania pr6bek 12.07.2023 r.) z:

- p16bki wody wprowadzonej do niecki basenu plywackiego z systemu cyrkulacji (nr pr6bki
13286/07 t23),
- pr6bki wody z niecki basenu rekrercyjnego (nr pr'bki 132E2107123),
- pr6bki wody wprowadzonej do niecki basenu dla dzi€ci z systemu cyrkulacji (nr pr6bki
13285t07 t23\,
- p16bki wody lvprolvadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr pr6bki
13287 107 /23),
- p16bki wody wprolvadzonej do zjeZdialni z systemu cyrkulacji (nr pr6bki 132E8/0723),
- pr6bki wody wprowadzonej do wodnego placu zabaw z systemu cyrkulacji (nr pr6bki 13289/07/23).
- pr6bki wody z niecki basenu plywackiego (nr prbbki 132831011231,
- pr6bki wody z obiegu niecki basenu dla dzieci (nr pr6bki 13284107 n3),
- p16bki wody doprowadzonej na plywalnig (nr p16bki I3290/07/23).

iest przvdatna do kqpieli



Paristworvy Powiatoty Inspektor Sanitarny rv Przasnyszu dokonal bie2lcej oceny
jakoSci wody.

Wyniki wskazujq, 2e woda w nieckach nale24cych do Zespolu Szk6l Powiatowych -
Kompleks basen6w odkrytych, ul. Mazowiecka 25,06-300 Przasnysz w zakresie zbadanych
parametr6w spelnia wymagania rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagari jakim powinna odpowiada6 woda na plywalniach (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. l23O).
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