HRN.O027.254 2023 KO

Przasnvsz, dnia 28.11.2025 ¢

Powiat Przasnyski

ul. Sw. St. Kostki 5

06-300 Przasnvsz

Zespol Srkol Powiatowyceh
. WL St Reymonta

UL Szkolna 4

06-330 Chorzele

OCENA JAKOSCI WODY OB HKN/29/2025

Na podstawie:

> art. 4 ust. 1. art. 12, ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji

Sanitarnej (). Dz. U, 2 2024 v poz. 416},

»  §2ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim

powinna odpowiadaé woda na plywalniach (t3. Dz. U,z 2022 1.,

poz. 1230}

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, e woda z niecki basenu sportowego, rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz

deproewadzona de plhywalni

Marowieckiego Centrum Sportéw Zimowych- Kompleks Chorzele,

ul. Szkoina 4A, 06-330 Chorzele

jest przvdatna do kgpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badan:

- Nr 34212/Z1./25 7 dnia 25.11.2025 r. (data pobrania probek 17.11.2025 ) 2z

- probki wody 2 niecki basenu rekreacyinego (nr probki 24140/01/5/28),
- probhi wody z niecki basenu sportowege (nr prébki 24140/02/8/258),

- probhi wody doprowadzone} do plywalnd {nr probki 24140/03/8/28),

- probkil wody 2 wanpy Jacuzzi {ny probki 24140/04/5/25),



L

Panistwowy Powiatony Inspektor Sanitarny w Przasnyvszu dokonal biezace] oceny
jakosci wedy,

Wvniki wskazapg, 2o woda won lezacyeh do Mazowieckicgo Ceontrun Sportdw
Zimowveh ~ Kompleks CUhorzele. in, ‘w‘z\uii‘z:& 1A, 06-330 Chorzele w zakresie sbadanveh
parametrow spetnia wy magania rozporzadzenia Mimistra Zdrowia 2 dima 9 listo] szai 2015
wsprawie wymagan jakim powinna odpowiadad woda na plywalniach (3. Dz U, 2 2022 1.

kS

1y

npaz, 1250)

Cireymuja

Powiat Przasnyski

UL Sw. St. Kostki 3
06-300 Przasnysz

Zespol Szkot Powiatowych
UL Szkolna 4

06-330 Chorzele

aa.



