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Powiat Przasnyski

UL Sw. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

Zespot Szkét Powiatowych im. Henryka Sucharskiego
Ul. Mazowiecka 25

06-300 Przasnysz

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI NR OB HKN/7/2025
Za okres od czerwca 2025 do wrzesnia 2025 roku

Na podstawie:

' art. 4ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]

Inspekcji Sanitarne] (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),

§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

1) parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac woda na ptywalniach,

2} wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,

3} zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

4) wynikdw badan wody na ptywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przed wydaniem oceny

=

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdza, ze woda
Kompleksu basendw odkrytych , ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz
jest przydatna do kapieli.

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu po analizie parametrow jakosci
wody na ptywalni, ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w & 3 ust. 1
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadad woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1230), wynikdéw badan wody
wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia, zakresu i czestotliwosci wykonywania
badari wody przez zarzadzajacego ptywalnia oraz zastosowania metodyk referencyjnych
analiz, a takze wynikow badan wody na ptywalni wykonanych z nadzoru sanitarnego
dokonat zbiorczej rocznej oceny wody na ptywalni.

Wykrycie w dniu 10.07.2025 r. bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie wprowadzanej
do wodnego placu zabaw z systemu cyrkulacji oraz bakterii Pseudomonas aeruginosa i
przekroczonej liczby kolonii na agarze odzywczym w wodzie wprowadzanej do zjezdzalni
z systemu cyrkulacji w zwiazku ze sprawowaniem biezacego nadzoru sanitarnego
doprowadzito do stwierdzenia braku przydatnosci wody przeznaczonej do kapieli i
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zamkniecia ww. urzadzer w obiekcie. Podjete dziatania naprawcze doprowadzity jakosé
wody do zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.z2022r,,
poz. 1230). W dniu 15.07.2025 r. postepowanie zostato umorzone.

Badania jakosci wody z ptywalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego
wykonane byty w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanéw. Natomiast zarzadzajgcy ptywalnia
w ramach kontroli wewnetrznej zlecat pobér i badanie wody na ptywaini oraz cieptej
wody w natryskach GBA Polska Sp. z 0.0., ul. Mochtyriska 65, 03-289 Warszawa.
Jakosci cieptej wody uzytkowej w natryskach w badanym zakresie Legionelli sp.
odpowiadata wymaganiom zat. Nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach

Dz U,z 2022 r., poz. 1236,

W zwiazku z powyzszym przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody
Kompleksu basendw odkrytych, ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz za okres od
czerwca 2025 do wrzesénia 2025 roku potwierdza, ze uzytkownicy ptywalni korzystali z
wody przydatnej do kapieli.
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Czytelny podpis Sporzadzajgcego wydruk
Qtrzymuja:
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06-300 Przasnysz
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