
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13 |  06-300 Przasnysz
+48 297522504
sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10514-90423-EIVHB-14

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu

HKN.9020.123.2026 KO
Przasnysz, dnia 24 czerwca 2026 r.

Powiat Przasnyski
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
Zespół Szkół Powiatowych 
im. Wł. St. Reymonta
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr ZW HKN/17/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 
1691) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie  Mazowieckiego 
Centrum Sportów Zimowych – Kompleks w Chorzelach,  ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)  informuje, że 
badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru z niecek basenowych Mazowieckiego Centrum 
Sportów Zimowych – Kompleks w Chorzelach, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w dniu 15.06.2026 r.  
wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr HKL.9051-1-279/656,657,658/2026 z dnia 
19.06.2026 r., Nr HKL.9051-1-279/659,660,661/2026 z dnia 19.06.2026 r. oraz Nr HKL.9051-1-
279/662/2026 z dnia 19.06.2026 r.:

- niecka basenu rekreacyjnego: potencjał redoks 710±20 mV (dopuszczalna wartość min. 750 mV przy 
6,5≤pH≤7,3),
- wanna SPA: potencjał redoks 690±20 mV (dopuszczalna wartość min. 750 mV przy 6,5≤pH≤7,3),
- woda z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny: ogólna liczba  kolonii na agarze odżywczym w 1 ml 
wody po 48h w 36°C w ilości 106 jtk (dopuszczalna wartość 20 jtk w 1 ml wody po 48h w 36°C), 
- woda z systemu cyrkulacji – basen sportowy: chlor związany 0,25±0,04 mg/l (dopuszczalna wartość 
0,2 mg/l),
- woda z systemu cyrkulacji – wanna SPA: chlor związany 0,42±0,07 mg/l (dopuszczalna wartość 0,2 
mg/l).

Przedstawione powyżej parametry nie spełniają dopuszczalnych wartości wskazanych w załączniku nr 
2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1230), a zgodnie z § 2 ust. 1 w/w 
rozporządzenia woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać 
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone  w załączniku nr 1 i 2 do wspomnianego 
rozporządzenia.
W związku ze stwierdzonym pogorszeniem jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody z niecek 
basenowych oraz systemów cyrkulacji Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks w 
Chorzelach,  ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w w/w zakresie, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Przasnyszu oczekuję w terminie 7 dni pisemnej informacji na temat przyczyn pogorszenia 
jakości wody, planowanych do realizacji działań naprawczych lub dostarczenia wyników badań 
wykazujących wyeliminowanie ponadnormatywnej zawartości chloru związanego, ilości ogólnej liczby 
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kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 48h w 36°C oraz doprowadzenie do żądanej wartości 
potencjału redoks w wodzie.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w myśl art. 7 i 10 k.p.a., biorąc pod uwagę zapewnienie 
stronie udziału w postępowaniu oraz umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 
przed wydaniem decyzji administracyjnej, informuje o możliwości złożenia wyjaśnień oraz zapoznanie 
się z aktami sprawy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu, ul. Gołymińska 13  
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku 
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 
zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 

 
Maria Śliwińska
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