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Powiat Przasnyski

UL Sw. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Zespol Szkol Powiatowych
im. WI. St. Reymonta

ul. Szkolna 4

06-330 Chorzele

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI
NR OB HKN/8/2025
Za okres od stycznia 2024 do grudnia 2024 roku

Na podstawie:
art. 4 ust. 1, art. 12. ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1230)
oraz po przeanalizowaniu:
1) parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach,
2) wynikow badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia,
3) zakresu 1 czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego
ptywalnig oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
4) wynikow badan wody na pltywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przed wydaniem oceny

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, ze woda Mazowieckiego Centrum Sportow
Zimowych- Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

jest przydatna do kapieli.




UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu po analizie parametrow
jakosci wody na ptywalni, ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust.
I Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiladac woda na plywalniach (Dz. U. z 2022, poz. 1230), wynikow badan wody
wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, zakresu i czestotliwosci wykonywania
badan wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz zastosowania metodyk referencyjnych
analiz, a takze wynikow badan wody na plywalni wykonanych z nadzoru sanitarnego
dokonat zbiorczej rocznej oceny wody na ptywalni.

Wystepujace przekroczenia parametru chloru zwigzanego nie stanowity
potencjalnego zagrozenia dla oséb kapiacych si¢ z uwagi na podejmowane dziatania
naprawcze np. szybka korekta przekroczonych parametrow. Majac jednak na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow plywalni nalezy dazy¢ do zachowania odpowiednich
wartosci parametrow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
roku w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022
I poz. 1230).

Badania jakosci wody z ptywalni przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego
wykonane byly w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanow. Natomiast zarzadzajacy ptywalnia
w ramach kontroli wewnetrznej zlecal pobor i badanie wody na ptywalni oraz cieptej wody
w natryskach Centrum Badan 1 Dozoru Gérnictwa Podziemnego Sp. z 0.0., ul. Ledzinska
8, 43-143 Ledziny.

Jakosci ciepte) wody uzytkowe] w natryskach w badanym zakresie Legionelli sp.
odpowiadala wymaganiom zat. Nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 roku w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Lz. L.z 2022 1. . poz. 1230);

W zwiazku z powyzszym przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody
Mazowieckiego Centrum Zimowych - Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A,
06-330 Chorzele za okres od stycznia 2024 do grudnia 2024 roku potwierdza,

ze uzytkownicy ptywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli. /~,
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Otrzymuja:

|. Powiat Przasnyski .
Ul. Sw. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
2. Zespot Szkot Powiatowych
im. Wi, St. Reymonta
ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele
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