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Przasnysz, dnia 01.07.2025 r.
HKN.9027.130.2025 KO

Powiat Przasnyski

ul. Sw. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

Zespol Szkol Powiatowych
im. WL St. Reymonta

Ul. Szkolna 4

06-330 Chorzele

OCENA JAKOSCI WODY OB HKN/14/2025

Na podstawie:
art. 4 ust. 1, art. 12. ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PanstwoweJ Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 416),
§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, ze woda z niecki basenu sportowego, rekreacyjnego, wanny jacuzzi,
natryskow oraz doprowadzona do pltywalni
Mazowieckiego Centrum Sportéw Zimowych- Kompleks Chorzele,
ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

jest przydatna do kgpieli

UZASADNIENIE

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badan:
- Nr HKL.9051-1-271/2025 z dnia 16.06.2025 r. (data pobrania prébek 09.06.2025 r.),
- Nr HKL.9051-1-271/2025 z dnia 20.06.2025 r. (data pobrania probek 09.06.2025 r.) z:

- probki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr prébki 626),

- prébki wody z niecki basenu sportowego (nr probki 627),

- probki wody z wanny jacuzzi (nr probki 628),

- probki wody wprowadzonej do basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr prébki 629),
- probki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr prébki 631),

- prébki wody doprowadzonej do pltywalni (nr prébki 632),



- probki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr probki 633),

- probki wody z wanny jacuzzi (nr probki 634),

- probki wody wprowadzonej do basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr prébki 635),
- prébki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr prébki 636),

- prébki wody z natrysku w saunie (nr prébki 637),

- prébki wody z natrysku w pomieszczeniu ratownikéw (nr probki 638),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu zauwaza jednak,
ze poziom chloru zwigzanego w wodzie z systemu cyrkulacji niecki basenu
rekreacyjnego nie miesci si¢ w normach okreslonych w w/w rozporzgdzeniu.

Wobec powyzszego, majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow plywalni
nalezy dazy¢ do wyrdwnania wartosci parametréw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powmﬂﬁ odpowiada¢ woda
na ptywalniach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1230). /

Otrzymujg:
1. Powiat Przasnyski
UL Sw. St. Kostki 5 N .
06-300 Przasnysz
2. Zespot Szkot Powiatowych
Ul. Szkolna 4
06-330 Chorzele
3. aa.



