Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemi

ologiczna w Przasnyszu
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HKN.9027.229.2025 KO

OCENA JAKOSCI WODY OB HK

Na podstawie:

Przasnysz. dnia 15.10.2025 r.

Powiat Przasnyski

ul. Sw. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

Zespét Szkol Powiatowych
im. WL St. Reymonta

Ul Szkolna 4

06-330 Chorzele

N/26/2025

art. 4 ust. 1, art. 12. ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (t.j. Dz. U. 22024 r., poz. 416).

§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim

powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. 22022 1.,

poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza, ze woda z niecki basenu sportowego, rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz

doprowadzona do plywalni

Mazowieckiego Centrum Sportéw Zimowych- Kompleks Chorzele,

ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele

jest przydatna do kapieli

UZASADNIENIE

W oparciu 0 otrzymane sprawozdania z badan:
- Nr 29114/Z1L/25 z dnia 09.10.2025 r. (data pobrania probek 03
- Nr 29523/Z1/25 z dnia 14.10.2025 r. (data pobrania probek 03

- probki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr prébki 20682/01/5/25),
- prébki wody z niecki basenu rekreacyjnego (nr probki 20682/02/5/25),
- prébki wody z niecki basenu sportowego (ar prébki 20682/03/8/25),

- prébki wody z niecki basenu sportowego (nr prébki 20682/04/5/25),

- probki wody doprowadzonej do plywalni (nr probki 20682/05/5/25),

- prébki wody z wanny jacuzzi (nr probki 20682/06/5/25),
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- probki wody z wanny jacuzzi (nr prébki 20682/07/S/25),

- prébki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr probki
20682/08/8/25),

- probki wody wprowadzonej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji (nr probki
20682/09/8/25).

- probki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr probki
20682/10/8/25),

- prébki wody wprowadzonej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji (nr probki
20682/11/5/25),

- probki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu eyrkulacji (nr probki 20682/12/8/25),
- probki wody wprowadzonej do wanny jacuzzi z systemu cyrkulacji (nr prébki 20682/13/8/25),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu dokonal biezgcej oceny
Jakosci wody.

Wyniki wskazuja. ze woda w nieckach nalezacych do Mazowieckiego Centrum Sportow
Zimowych — Kompleks Chorzele, ul. Szkolna 4A, 06-330 Chorzele w zakresie zbadanych
parametrow spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tj. Dz. U. z 2022 r..

poz. 1230).

Otrzymuja:

Powiat Przasnyski

UL Sw. St. Kostki 3
06-300 Przasnysz

Zespot Szkol Powiatowych
Ul Szkolna 4

06-330 Chorzele
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